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საგარანტიო პირობები (მოთხოვნები) მრავალფუნქციური თსსუ-ის 

შენობისადმი 

 

1. კონსტრუქციების საგარანტიო ვადა განისაზღვროს 50 წლით. 

2. საერთო სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების საგარანტიო ვადა განისაზღვროს 

5 წლით. 

3. მოპირკეთების სამუშაოების საგარანტიო ვადად განისაზღვროს 2 წელი; 

4. შიდა საკანალიზაციო და წყალსადენის ქსელების (დანადგარებისა და 

მოწყობილობების გარეშე) საგარანტიო ვადა განისაზღვროს 5 წლით. 

5. გათბობა გაგრილების სისტემების  ქსელების საგარანტიო ვადა განისაზღვროს 

3 წლით,  ხოლო მოწყობილობა - დანადგარების საგარანტიო ვადა - 1 წელი. 

6. ელექტრო და სუსტი დენების ქსელების  (დანადგარების და მოწყობილობების 

გარეშე) საგარანტიო ვადა განისაზღვროს 5 წლით. 

7. ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების საგარანტიო ვადა განისაზღვროს 2 წლით. 

8. ლიფტების ვარგისიანობის სერთიფიკატი უნდა წარმოადგინოს 

შემსრულებელმა. 


